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Réponse à la question (DQ8, n°13)

Question 13

Il est prévu que la surface des lignes électriques démantelées serait reboisée
(DT1, p. 33). Quelle serait la superficie totale de ce reboisement?

Réponse d’Hydro-Québec

Deux tronçons de lignes électriques seront démantelés soit une section de la
ligne 7011 à l’entrée du futur poste aux Outardes et une section de la ligne 7004
à l’entrée du poste Micoua. La superficie totale qui sera renaturalisée est de
12, 7 ha soit 9,42 ha pour le tronçon de la ligne 7011 et 3,32 ha pour le tronçon
de la ligne 7004. Hydro-Québec cessera ses activités de maîtrise de la
végétation dans ces deux tronçons de ligne qui verront alors la végétation se
réinstaller naturellement.
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